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Nayte-era EUFI03-00031652
Tilausviite Meijerin lampi

Kurikan kaupunki/ Ymparistoterveyspalvelut

Terveystarkastajat
Karrytie 5
61300 Kurikka

Kurikan kaupunki/ympadristoterveyspalvelut, Meijerin lampi, 12.8.2025

Nédytenumero
Naytteenottopiste

Naytematriisi
Naytteen kuvaus
Vastaanottopdiva

694-2025-00006328
Meijer_in lampi, Meijerin
rantatie

Uimarantavesi
Uimarantavesi

12.08.2025 13:30

Naytteenottopaiva

12.08.2025 8:10

ilmoittama)

Mikrobiologiset tutkimukset

Escherichia coli *
ml

ml

Suolistoperaiset enterokokit YSM04 pmy/100
*

YSM22 MPN/100 9

15

Laatuvaatimus: < 1000

Laatuvaatimus: < 400

Néaytteenottaja Terveystarkastaja
Sanna Piirto
Analyysi Yksikké Tulos Raja-arvot
STM 354/2008 Sisédmaan uimavedet
Kenttamittaukset
Lampétila (asiakkaan YS924 °C 18,6

*Menetelma on akkreditoitu. Raja-arvon ylittdva tulos on lihavoitu.

LISATIEDOT

Naytteenottajan havainnot:

Syanobakteerit (sinilevat): Hieman sinilevaa

Muut levét: Ei aistinvaraisesti havaittavaa esiintymista
Oljymaiset, tervamaiset aineet: Ei aistinvaraisesti havaittavaa esiintymista
Muut jatteet: Ei aistinvaraisesti havaittavaa esiintymista

LAUSUNTO
694-2025-00006328

Laboratorioon toimitettu uimarantavesinayte tayttaa tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.

YHTEYSHENKILO

Johanna Séderlund Tuotantoyksikon paallikkd
Johanna.Soderlund@etn.eurofins.com +358 406709733
Tutkimustodistus on sahkdisesti hyvaksytty.

Tutkimustodistuksen jakelu:

annukka.siltakorpi@kurikka.fi;hannu.palomaki@kurikka.fi;kurikan.kaupunki@kurikka.fi;markus.ania@kurikka.fi;mika.hissa@kurikka.fi;miska.keto@kurikka.fi;pa

uli.puskala@kurikka.fi;pekka.kuusisto@kurikka.fi;pirjo.suominen@kurikka.fi;sonja.myllymaki@kurikka.fi;terveystarkastajat@kurikka.fi;viestinta@kurikka.fi
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Menetelmaitiedot
Testikoodi |Parametrin nimi, CAS |Menetelman Menetelmédn |Akkreditoitu |Menetelma Laboratorio
mittausepdvarmuus |madaritysraja
Kenttamittaukset
YS924 Lampdtila (asiakkaan Ei
ilmoittama)
Mikrobiologiset tutkimukset
YSM22 Escherichia coli Kylla SFS-EN ISO 9308-2:2014 UR
YSM04 Suolistoperaiset Kylla SFS-EN ISO 7899-2:2000 UR
enterokokit
Laboratorio
CLIENT
UR Eurofins Ahma (Seinajoki) SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131
Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua
naytetta. Naytteet on toimitettu laboratorioon asiakkaan toimesta, ellei tutkimustodistuksella toisin ilmoiteta. Mikrobiologisille menetelmille
mittausepavarmuudet ilmoitetaan pyydettaessa.
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